ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE:

"DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REGISTROS Y TRINCHERAS DE LAS SUBESTACIONES DE LA ZT] 2026"

1. OBJETIVO.
Con estas especificaciones quedan establecidos los requerimientos generales que deben
satisfacer los equipos, materiales y realizacién de trabajos relativos a la " DESAZOLVE Y
LIMPIEZA DE REGISTROS Y TRINCHERAS DE LAS SUBESTACIONES DELA ZTJ 2026".

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO.
La obra se localiza en las instalaciones pertenecientes a la Zona de Transmision Juarez:

S.E. REFORMA. ]
CARR. PANAMERICANA KM. 23 1/2 CD. JUAREZ-EL SUECO, CD. JUAREZ CHIHUAHUA.

S.E. VALLE DE JUAREZ.
BLVD. GOMEZ MORIN KM. 5.5. CAMINO PASCUAL ORTIZ RUBIO COL. FIDEL AVILA (SATELITE),
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA.

S.E. SAMALAYUCA, S.E. SAMALAYUCA DOS
CARR. SUECO - CD. JUAREZ KM. 166, MUNICIPIO JUAREZ, CHIHUAHUA.

S.E. SAMALAYUCA SUR
CARR. SUECO - CD. JUAREZ KM. 166, MUNICIPIO JUAREZ, CHIHUAHUA.

S.E. CASAS GRANDES.
CARRTERA A EJIDO HIDALGO KM. 8 MUNICIPIO NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA.

S.E. ASCENCION DOS.
PARCELA # 269 Z-2 P 1/2, SOBRE CAMINO A 0JO FEDERICO, EJIDO LA ASCENCION, MUNICIPIO
ASCENCION, CHIHUAHUA.

S.E.MOCTEZUMA, S.E. MOCTEZUMA CEV.
CARR. SUECO - CD. JUAREZ KM. 186 MUNICIPIO AHUMADA, CHIHUAHUA.

S.E. PASO DEL NORTE.
CALLE ISLAS SALOMON CRUCE CON CALLE NOGALES COL. FRONTERIZA BAJA, CD. JUAREZ,
CHIHUAHUA.

S.E. TERRANOVA.
LOTE BRAVO LOTE #A-4, CD. JUAREZ CHIHUAHUA.

| 3. CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA.
Lds cantidades de obra presentadas en el catalogo de conceptos son aproximadas y cualquier
v%‘ﬁr&wn de las mismas no significa modificacién a los precios unitarios ni obligacion a
J ‘lizarl‘%s enjsu totalidad, por lo que el Contratista debe tener especial cuidado de verificar sus
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voliumenes de obra de acuerdo a la informacién proporcionada para su construccion, evitando
con esto suministro de materiales innecesarios, sin que esto origine cargo alguno para la CFE.

4. PROTECCION DE INSTALACIONES Y/0O AREAS REFORESTADAS.

El Contratista debera tener especial cuidado al realizar las actividades, de no dafar las
instalaciones existentes de CFE y/o de terceros, incluyendo areas verdes, si esto llegara a
suceder la Contratista llevara a cabo las reparaciones necesarias para su correccion sin cargo
alguno para CFE. Dichas correcciones seran realizadas, inmediatamente en cuanto concluya su
actividad en el area. Considerando como un periodo maximo para tal actividad de 72 horas. Si
esto no se cumple antes de presentar su estimacién para revisién y autorizacion, CFE las
realizara haciendo la deductiva en la estimacion correspondiente a costo empresa de CFE.

5. DEFINICION.
Para fines de estas especificaciones, se empleara el término "COMISION" para el organismo de
supervision que la Comision Federal de Electricidad asigne para el control y vigilancia de los
trabajos, la observacion de las normas y especificaciones, medicion de los trabajos, registro de
costo de obra, y para la medicién de los trabajos y la aprobacién de los generadores de las
estimaciones.

Se denominara "CONSTRUCTOR" a la persona fisica o moral a quien se le adjudique el contrato
y se encargue de llevar a cabo los trabajos.

6. OBLIGACIONES.
El constructor se compromete a efectuar la obra de acuerdo con lo estipulado en el proyecto y
en las normas de construccion, en el plazo establecido en el contrato de obra.

El constructor podra aplicar el tabulador aprobado por el SUTERM al elaborar sus analisis de
precios unitarios y debe aplicar precios vigentes de materiales, equipo y maquinaria, los precios
unitarios deberan de ser integrados de acuerdo a lo indicado en los anexos técnicos y
econdmicos para este procedimiento.

Es indispensable que el constructor conozca el sitio donde se llevara a cabo la obra antes de
analizar sus precios unitarios, teniendo cuidado en observar lo siguiente:

a) Condiciones climatolégicas de la zona.

b) Mano de obra de la regidn, costo de materiales, equipo, herramienta, Etc.
¢) Camino de acceso.

d) Lugar de abastecimiento de agua para construccion.

El contratista construira por su cuenta bodegas, oficinas, campamentos, etc. para el desarrollo
de sus actividades, el cual debera de estar contemplado en la integracién de su precio unitario.
El contratista proporcionara todos los materiales y elementos necesarios para la construccion
de la obra, incluyendo su almacenaje y movimientos necesarios hasta el lugar de utilizacion,
dicho cargo debera de estar contemplado en la integracion de su precio unitario.

Una vez terminada la construccion de la obra, se llevara a cabo una revision final para detectar
cualquier defecto de construccion, y en caso de existir, el constructor se obliga a efectuar las
reparaciones y/o modificaciones que haya necesidad de hacer, sin reclamar pago alguno por
est?%s conceptos.




en las normas y especificaciones siguientes:

CAPITULO 800.- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (transmision).

[-1020-712.- Reglamento de seguridad e higiene para contratistas / proveedores externos.
1-1020-302.- Guia para establecer los requisitos de proteccion ambiental para los proveedores
externos y contratistas en los centros de trabajo de la CFE.

LGEEPA.- Ley general del equilibrio ecoldgico y la proteccidén al ambiente.

8. PERMISOS.
No Aplica

9. FORMA DE PAGO.
Alo establecido en el contrato que da origen esta obra.

10. USO DE LA BITACORA.

La Comisidn, a través de su Residencia de Obra, llevara una Bitacora Electrénica, que sera el
instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servird como medio de comunicacién
entre las partes y estara vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en ella deberan referirse
los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras, asi como el pago
de las estimacion realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se presenten durante su
ejecucién, asi mismos se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
administrativo, desde la fecha de inicio, hasta la fecha de terminacién contractual, obligandose
a firmar dicha Bitacora los representantes de las partes en mencién.

Esta Bitacora constituira el instrumento que permita a los 6rganos de control verificar los
avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos encomendados.

11. PARTICULARIDADES.

A) MATERIALES:
En todos los trabajos debera considerarse el suministro de materiales de 12 calidad, asi como lo
necesario para el acarreo de los mismos y sus pruebas de control de calidad, el cual debera de
estar contemplado en la integracién de su precio unitario.

B) PERSONAL:
La mano de obra debera ser calificada, por lo que se deberan utilizar especialistas que incidan
en cada una de las fases de trabajo, asi como el personal especializado necesario para
Supervision, Administracion y Vigilancia durante todo el desarrollo de la obra, el cual debera de
estar contemplado en la integracién de su precio unitario.

C) HERRAMIENTAY EQUIPO:
El Contratista debera contar con el equipo y herramienta necesaria para que ejecute los trabajos
de manera satisfactoria y aceptable, con las especificaciones y en el tiempo sefialado, asi como
la utilizacién del equipo de seguridad adecuado y necesario para la realizacion de los trabajos

pertinentes.

¢ D). OBLIGACIONES:




Los requerimientos mencionados en estas especificaciones son obligatorios para el Contratista
ysucosto debera considerarlo y prorratearlo en la forma que lo estime conveniente al presentar
su oferta.

12. ESPECIFICACIONES DE OBRA.

» 12.1.- LIMPIEZA Y DESAZOLVE REGISTRO PLUVIAL.

DESCRIPCION:

Son los trabajos para la limpieza de registros pluviales, retirando principalmente material de arrastre
y basura, que se encuentra dentro del registro pluvial.

El contratista debera de levantar tapas de registro, realizar los trabajos y posteriormente colocar la
tapa nuevamente.

El Contratista deberda proporcionar el equipo y herramienta necesarios para la realizar los

trabajos de limpieza.

El destino del material producto de la limpieza se debera depositar en el tiradero municipal y
area autorizada por la autoridad municipal.

El contratista debera de realizar limpieza en la entrada agua de los registros.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO:
La unidad de medida corresponderd al concepto en que interviene.

» 12.2.- LIMPIEZA DE CUNETA.

DESCRIPCION:

Son los trabajos para la limpieza de cunetas secci6n variable, retirando principalmente material de
arrastre y basura, que se encuentra dentro de la cuenta.

El Contratista debera proporcionar el equipo y herramienta necesarios para la realizar los
trabajos de limpieza.

El destino del material producto de la limpieza se debera depositar en el tiradero municipal y
area autorizada por la autoridad municipal.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO:
La unidad de medida correspondera al concepto en que interviene.

> 12.3.- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERIA PLUVIAL.
DESCRIPCION:

Son los trabajos para la limpieza de tuberfa PVC, retirando principalmente material de arrastre y
basura, que se encuentra dentro del registro pluvial.
El contratista debera de levantar tapas de registro, realizar los trabajos y posteriormente colocar la

tapa nuevamente.

El Contratista debera proporcionar el equipo y herramienta necesarios para la realizar los
trébajos de limpieza.

El destino del material producto de la limpieza se debera depositar en el tiradero municipal y

ea a\\torlzada por la autoridad municipal.
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El contratista vertira agua tratada al finalizar los trabajos de este concepto, lo anterior para corroborar
el correcto escurrimiento por las tuberias pluviales.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO:

La unidad de medida correspondera al concepto en que interviene.

> 12.4.- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TRINCHERA.

DESCRIPCION:
Son los trabajos para la limpieza de trinchera, retirando principalmente material de arrastre y basura,
que se encuentra dentro de la trinchera.

El contratista debera de levantar tapas de trinchera, realizar los trabajos y posteriormente colocar la
tapa nuevamente.

El Contratista debera proporcionar el equipo y herramienta necesarios para la realizar los
trabajos de limpieza.

El destino del material producto de la limpieza se debera depositar en el tiradero municipal y
area autorizada por la autoridad municipal.

CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO:

La unidad de medida correspondera al concepto en que interviene.
13.GENERALES:

1. En cada visita del supervisor de la CFE a la obra debera estar presente el Contratista o su
representante, para recibir las indicaciones pertinentes y firmar de enterado las anotaciones
en bitacora.

2. Dicho representante debera tener la experiencia necesaria en la ejecucion de este tipo de
trabajos, para lo cual presentara la documentacién comprobatoria; y debe contar con la
autoridad necesaria para resolver los asuntos que se presenten en la obra.

3. Sera determinante la correcta asimilacién de la informacién contenida en este catalogo de
conceptos para la elaboracion de la propuesta técnica y econémica. Asi mismo aquella
informacién que se genere a partir de la aclaracién de las dudas que dentro de los plazos
establecidos nos hagan llegar los participantes en este proceso de licitacion. En ningun
momento y en ninguna circunstancia se aceptaran, por parte de los licitantes, modificaciones
a lo establecido en este catalogo, después de la junta de aclaraciones.

4. El concursante ganador se hace responsable solidario del contenido del catalogo y si no esta
de acuerdo con algo debera manifestarlo por escrito antes de aceptar el fallo y firmar el
contrato.

5. Esresponsabilidad de los participantes, cualquier interpretacién errénea que se haga de la
inffgrmacién proporcionada por la CFE, hecho por el cual debera asumir en términos de las
ba'_sfe:,\s‘_de la licitacién cualquier responsabilidad que se derive.

6. El contratista deberd de considerar dentro de sus costos indirectos, el costo derivado de sus
{ i \ oy




instalaciones provisionales, como son bodegas, almacenes, oficinas de obra e iluminacion
que le permitan desempefar sus trabajos.

. El contratista debera de considerar dentro de sus costos indirectos, el costo derivado del
personal de campo como, bodegueros, almacenistas, veladores que controlen y resguarden
la maquinaria y equipo, ya que la CFE no sera responsable de perdidas o dafios.

. El contratista sera el responsable de la seguridad de sus trabajadores en la obra y en las
zonas adyacentes y para lo cual debera de considerar el equipo necesario como son botas,
cascos;guantes, lentes seguridad, sefialamientos de seguridad, etc. y seguro de
respg’ﬁé bil“i\d\ad civil contra terceros.
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