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Coordinación Regional de Producción Norte 

Subgerencia de Producción Termoeléctrica Noreste 

Central Pdte. Emilio Portes Gil 

 

 ANEXO TÉCNICO  

SERVICIO DE VERIFICACION Y ELABORACION DE 

DICTAMEN TECNICO DE NOM-002-SECRE-2010 Y NOM-007-

ASEA-2016 / NOM-020-ASEA-2024. 

 

1. Nombre de la necesidad 

 

SERVICIO DE VERIFICACION Y ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO DE NOM-002-SECRE-2010 Y 

NOM-007-ASEA-2016 / NOM-020-ASEA-2024 PARA LA C.C.C. PDTE. EMILIO PORTES GIL 

 

Consecutivo Descripción Unidad 

1 SERVICIO DE VERIFICACION TECNICA NOM-002-SECRE-
2010 

SERVICIO 

2 
SERVICIO DE VERIFICACION TECNICA NOM-007-ASEA-2016 
/ NOM-020-ASEA-2024 

SERVICIO 

 

 

2. Glosario de Términos 

 

CNE: Comisión Nacional de Energía 

 

NOM-002-SECRE-2010: Norma de Instalaciones de aprovechamiento de gas natural 

 

NOM-007-ASEA-2016: Norma de Transporte de gas natural. 

 

NOM-020-ASEA-2024: Norma de Transporte de gas natural por medio de ductos terrestres 

 

NC: No Conformidades 

 

3. Funcionalidades Requeridas 

La compañía prestadora del servicio deberá de contar con la aprobación demostrable de la comisión reguladora de 

energía como unidad de verificación para realizar la evaluación de la conformidad de la norma oficial mexicanas 

NOM-002-SECRE-2010 Y NOM-007-ASEA-2016 / NOM-020-ASEA-2024 según su periodo de aplicación. 

 

4. Características Técnicas Requeridas 

 

A continuación, se establece la relación cuyo alcance incluye EL SERVICIO DE VERIFICACION Y ELABORACION 

DE DICTAMEN TECNICO DE NOM-002-SECRE-2010 Y NOM-007-ASEA-2016 / NOM-020-ASEA-2024 de la 

Central Ciclo Combinado Pdte. Emilio Portes Gil: 
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 Consecutivo 1.- SERVICIO DE VERIFICACION Y ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO NOM-002-SECRE-2010 

A la instalación de aprovechamiento de gas natural bajo los requerimientos de la norma NOM-002-SECRE-2010 para 

las condiciones de operación mantenimiento y seguridad para el periodo de julio 2025 a junio 2026 (12 meses) 

 

Incluye: 

A). - Revisión documental de operación y mantenimiento, como lo marca el procedimiento para la evaluación de la 

conformidad con la norma NOM-002-SECRE-2010 

B). - Verificación en campo de las condiciones físicas, corroboración de la información documental en campo, 

atestiguamiento de pruebas y homologación de procedimientos 

C). - Verificación de atención a NC 

D). - Elaboración y entrega de dictámenes (2 impresiones originales y en archivo electrónico) 

Notas 

La instalación se encuentra integrada por 182.8 metros de tubería de acero al carbón de 8” de diámetro y 332.7 metros 

de tubería de acero al carbón de 10” de diámetro para la Unidad 4 y 500 metros de tubería de acero al carbón de 12” 

de diámetro para la Unidad 3 (Ver ANEXO A) 

 

Consecutivo 2.- SERVICIO DE VERIFICACION Y ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO NOM-007-ASEA-2016 

/ NOM-020-ASEA-2024 

Al sistema de transporte para usos propios de gas natural bajo los requerimientos de la NOM-007-ASEA-2016 / NOM-

020-ASEA-2024 para las condiciones de operación mantenimiento y seguridad según su periodo de aplicación. Para el 

periodo de julio 2025 a junio 2026 (12 meses) 

 

Incluye 

A). - Revisión documental de operación y mantenimiento como lo marca el procedimiento para la evaluación de la 

conformidad con la norma NOM-007-ASEA-2016 / NOM-020-ASEA-2024 según aplique. 

B). - Verificación en campo de las condiciones físicas, corroboración de la información documental en campo, 

atestiguamiento de pruebas y homologación de procedimientos 

C). - Verificación de atención a NC 

D). - Elaboración y entrega de dictámenes (2 impresiones originales y en archivo electrónico) 

Notas: 

La longitud aproximada del ducto desde el disparo hasta la central es de 3.8 km con un diámetro de 10" 

Los servicios que se detallen en cada consecutivo de esta especificación técnica son enunciativos y no son limitativas, 

y será responsabilidad del POSIBLE PROVEEDOR considerar todo lo necesario conforme a su experiencia, siendo el 

responsable del desarrollo de toda la ingeniería, cronograma y control de la ejecución del proyecto. 

 

5. Normas, Especificaciones Técnicas o Estándares Requeridos 
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 El Posible PROVEEDOR conocerá los siguientes procedimientos y reglamentos: 

 

 

No. 
Consecutivo Descripción del bien o servicio Norma, Especificación o Estándar 

 
1 

SERVICIO DE VERIFICACION 
TECNICA NOM-002-SECRE-2010 

• NOM-002-SECRE-2010 Instalaciones de 
aprovechamiento de gas Natural 

• NOM-007-ASEA-2016 Transporte de gas 
Natural, etano y gas asociado al carbón 
mineral por medio de ductos 

• NOM-020-ASEA-2024 Transporte de gas 
natural por medio de ductos terrestres 

 

2 
SERVICIO DE VERIFICACION 

TECNICA NOM-007-ASEA-2016 / 
NOM-020-ASEA-2024 

 

No. 
Consecutivo 

Descripción de bien  Especificación CFE 
Sección o 
Numeral 
Aplicable 

 
1 

SERVICIO DE VERIFICACION 
TECNICA NOM-002-SECRE-

2010 

• I-1020-302 Guía para establecer los 
requisitos de protección ambiental 
para los PROVEEDORES externos y 
contratistas en los centros de trabajo 
de la CFE 

 

• I-1020-712 Reglamento de 
seguridad e higiene para 
contratistas, PROVEEDORES y 
visitantes 

 

• G-N102-SSICG-015 Requisitos de 

seguridad y salud en el trabajo para 
proveedores y prestadores de 
servicios en materia de 
adquisiciones, arrendamiento, 

servicio y obra pública  

Todas las 
secciones 

2 
SERVICIO DE VERIFICACION 

TECNICA NOM-007-ASEA-
2016 / NOM-020-ASEA-2024 

 

 

6. Requerimientos Adicionales 

 

Horarios de recepción en almacén 

 
NA. 

 

 

Requisitos de seguridad e higiene y ambiental 

 

Reglamento de Seguridad e Higiene 
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 El POSIBLE PROVEEDOR debe cumplir con el reglamento de seguridad e higiene de la CENTRAL, en todo el 

tiempo que labore dentro de la misma. 

 

Personal 

 

El POSIBLE PROVEEDOR debe cumplir con todas las disposiciones de seguridad que le apliquen de acuerdo al 

Reglamento de Seguridad e Higiene Capitulo 200 Generación Vapor vigente y a las NOM’s de la S.T.P.S. 

 

Todo el personal del POSIBLE PROVEEDOR debe ingresar con equipo de protección personal básico (casco 

dieléctrico, lentes de seguridad, calzado de seguridad, protección auditiva y ropa de trabajo). 

 

Todo el personal del POSIBLE PROVEEDOR debe portar gafete de identificación a la vista de forma permanente, 

el cual debe contar al menos con la información señalada en el anexo "Información Gafete de ingreso a la Central 

para proveedores, contratistas y visitantes". 

 

Vehículos 

 

El uso de vehículos con autorización dentro de las instalaciones, solo debe ser en rutas establecidas y su 

estacionamiento solo se hará en áreas designadas por la CENTRAL. Los vehículos del POSIBLE PROVEEDOR 

no tendrán acceso a la CENTRAL con personal a bordo (excepto el chofer), el personal debe identificarse con el 

gafete al entrar por la puerta peatonal. 

 

El equipo de seguridad vehicular deberá encontrarse en óptimas condiciones para la carga y descarga en las áreas 

correspondientes y deberán de cumplir con los estándares de seguridad para evitar lesiones o daños a los equipos 

e instalaciones. Los vehículos a utilizar deberán de estar asegurados. 

 

 

Requisitos de aseguramiento de calidad  

 

El POSIBLE PROVEEDOR deberá presentar evidencia de la aprobación de la comisión nacional de energía como 

unidad de verificación VIGENTE para realizar la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas 

NOM-002-SECRE-2010 Y NOM-007-ASEA-2016 / NOM-020-ASEA-2024. 

 

 

7. Características de los Posibles Proveedores 

Documentos a entregar con su oferta 

 

El posible Proveedor deberá entregar la siguiente documentación junto con su propuesta técnica y económica: 

Evidencia de aprobación de la CNE como unidad de verificadora VIGENTE en las normas oficiales mexicanas 

NOM-002-SECRE-2010 Y NOM-007-ASEA-2016 / NOM-020-ASEA-2024. 

 

Documentos a entregar del posible proveedor 

 

El posible PROVEEDOR entregará la siguiente documentación al finalizar el servicio: Acta circunstanciada de la 

Verificación realizada de las normas oficiales mexicanas NOM-002-SECRE-2010 Y NOM-007-ASEA-2016 / NOM-

020-ASEA-2024, Dictamen correspondiente de las normas oficiales mexicanas NOM-002-SECRE-2010 Y NOM-

007-ASEA-2016 / NOM-020-ASEA-2024 en físico y en electrónico. 
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8. Anexos 

 

 
 

 

 

ANEXO A. ISOMETRICO DE LINEA DE APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 


